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MaßbilderLADV

Legende: DE819505
Alle Maße in mm.

Bezeichnung
A Vorderansicht
B Seitenansicht
C-C Schnitt Grundplatte

Bezeichnung
1
2
3 Entlüfter
4
5 Kabel für Leistung, Steuerung, BUS, Länge: ~8m ab Gerät
6
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Schutzbereiche / Sicherheitsabstände LADV

Legende: DE819401

Bezeichnung
Wärmepumpe

SB Schutzbereich
H1 bis zum Boden

1 Türen, Fenster, Lichtschächte, usw. ins Haus

Wichtig: Die Wärmepumpe darf nur im Freien aufgestellt werden!
Dabei ist das Gerät so zu positionieren, dass im Fall einer Leckage kein Kältemittel in das Gebäude gelangt oder 

 
 

Die Wanddurchführung durch die Gebäudehülle ist luftdicht auszuführen.


