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Maßstab 1:32     Det. Maßstab 

Datum Name
Erstellt
Gepr.
Norm.

16.12.2004 Aepfelbach
2.11.2010 Aepfelbach

        

toleranz
Allgemein-

DIN ISO 2768 -c

Oberflächen

ArtikelNr.

819162

Maßbild

Legende:       DE819162~e
Alle Maße in mm.

A Vorderansicht
B Seitenansicht von links
E Rückansicht               

POS Bezeichnung
1 Bedienteil
2 Durchführungen für Elektro-/ Fühlerkabel
3 Heizwasser Austritt (Vorlauf), Flansch  DIN 2566
4 Wärmequelle Eintritt, Flansch  DIN 2566
5 Wärmequelle Austritt, Flansch  DIN 2566
6 Heizwasser Eintritt (Rücklauf) , Flansch  DIN 2566

Bemaßungstabelle

Typ H1 H2 H3 H4 H5 B1 B2 B3 B4 3 4 5 6

SWP 1100, 700H-1000H 1085 1182 1537 1541 1661 65 294 832 1043 DN50 DN65 DN65 DN50
SWP 1250 1092 1182 1537 1533 1661 65 300 832 1043 DN65 DN65 DN65 DN65

SWP 1100 – 1250 / SWP 700H – 1000H Maßbilder
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Aufstellungsplan, Mindestabstände
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Maßstab 1:1 1:30Det. Maßstab 

Datum Name
Erstellt
Gepr.
Norm.

22.12.2004 Aepfelbach
29.5.2007 Aepfelbach

        

toleranz
Allgemein-

DIN ISO 2768 -c

Oberflächen

ArtikelNr.

Legende:       DE819166~b
Alle Maße in mm.

A Vorderansicht
C Draufsicht               

POS Bezeichnung
1 Schraffierte Fläche Freiraum für Servicezwecke
2 Betonfundament mit  Schalldämmeinlage

SWP 1100 – 1600 / SWP 700H – 1000H Aufstellungsplan 1/2



33Technische Änderungen vorbehalten  |  83050900dDE – Originalbetriebsanleitung  |  ait-deutschland GmbH

> 
23

00

1

> 
80

0
80

0

2800

10
00

3100

>1
60

0

1

C

A

2

87654321

    

    

www.alpha-innotec.de
D - 95359 Kasendorf

Industriestraße 3
Alpha-InnoTec GmbH

    

Sch
utz

ver
me

rk n
ach

 DI
N 3

4 b
eac

hte
n

1

1

    
    
    

    

    
    
    
    

    
    

    
    

    
    
    
    

    Ers. d.    Ers. f.

A

B

C

D

E

F F

E

D

C

B

A

4321

Benennung
Aufstellungsplan, Mindestabstände
SWP 1100-1600, 700H-1000H

819167
    
b
a
-
Zust. Änderungstext

PEP 008/2004

ÄM 999/2007
    

ÄM 999/2006

Datum
22.12.2004
21.2.2006
29.5.2007
    

RA
Von

Markieton
RA
    Blatt

von

Werkstoff Gewicht
        

Maßstab 1:35 1:50Det. Maßstab 

Datum Name
Erstellt
Gepr.
Norm.

22.12.2004 Aepfelbach
29.5.2007 Aepfelbach

        

toleranz
Allgemein-

DIN ISO 2768 -c

Oberflächen

ArtikelNr.

Legende:       DE819167~b
Alle Maße in mm.

A Vorderansicht
C Draufsicht               

POS Bezeichnung
1 Schraffierte Fläche Freiraum für Servicezwecke
2 Betonfundament mit  Schalldämmeinlage

SWP 1100 – 1600 / SWP 700H – 1000HAufstellungsplan 2/2


