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Legende: 819470
Alle Maße in mm.

V1 Version 1
OKF Oberkante Fertigfußboden
FA Fertigaußenfassade
LR Luftrichtung
BS Bedienseite
FWS Fertigwandstärke
KA Kondensatablauf
G Schnitt Einbau im Lichtschacht

Bezeichnung Maß

B1 Bei Fertigwandstärke 240 bis 320 1330

Bei Fertigwandstärke 320 bis 400 1250

B2 Bei Fertigwandstärke 240 bis 320 730

Bei Fertigwandstärke 320 bis 400 650

1
2
3
5 Einbau über Erdgleiche

6 Einbau im Lichtschacht

7 Bauseits: Lichtschacht mit Wasserablauf 
min. freier Querschnitt 0,6m²

9 Mindestabstände für Servicezwecke
Wenn Abstände bis auf das Mindestmaß reduziert 
werden, muss man die Luftkanäle einkürzen. Dies hat 

Folge!

Aufstellungsplan V1
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Aufstellungsplan V2

Legende: 819470
Alle Maße in mm.

V2 Version 2
OKF Oberkante Fertigfußboden
FA Fertigaußenfassade
LR Luftrichtung
BS Bedienseite
FWS Fertigwandstärke
KA Kondensatablauf
G Schnitt Einbau im Lichtschacht

Bezeichnung Maß

B1 Bei Fertigwandstärke 240 bis 320 1330

Bei Fertigwandstärke 320 bis 400 1250

B2 Bei Fertigwandstärke 240 bis 320 730

Bei Fertigwandstärke 320 bis 400 650

1
2
3
5 Einbau über Erdgleiche

6 Einbau im Lichtschacht

7 Bauseits: Lichtschacht mit Wasserablauf 
min. freier Querschnitt 0,6m²

9 Mindestabstände für Servicezwecke
Wenn Abstände bis auf das Mindestmaß reduziert 
werden, muss man die Luftkanäle einkürzen. Dies hat eine 
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Aufstellungsplan V3

Legende: 819470
Alle Maße in mm.

V3 Version 3
OKF Oberkante Fertigfußboden
FA Fertigaußenfassade
LR Luftrichtung
BS Bedienseite
FWS Fertigwandstärke
KA Kondensatablauf
G Schnitt Einbau im Lichtschacht

Bezeichnung Maß

B2 Bei Fertigwandstärke 240 bis 320 355

Bei Fertigwandstärke 320 bis 400 275

1
2
4
5 Einbau über Erdgleiche

6 Einbau im Lichtschacht

7 Bauseits: Lichtschacht mit Wasserablauf 
min. freier Querschnitt 0,6m²

8  
bei Einbau in Lichtschacht:  1000 
bei Einbau über Erdgleiche:  1500, 
 über Wetterschutzgitter:  300

9 Mindestabstände für Servicezwecke
Wenn Abstände bis auf das Mindestmaß reduziert 
werden, muss man die Luftkanäle einkürzen. Dies hat eine 
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Aufstellungsplan V4

Legende: 819470
Alle Maße in mm.

V4 Version 4
OKF Oberkante Fertigfußboden
FA Fertigaußenfassade
LR Luftrichtung
BS Bedienseite
FWS Fertigwandstärke
KA Kondensatablauf
G Schnitt Einbau im Lichtschacht

Bezeichnung Maß

B2 Bei Fertigwandstärke 240 bis 320 355

Bei Fertigwandstärke 320 bis 400 275

1
2
4
5 Einbau über Erdgleiche

6 Einbau im Lichtschacht

7 Bauseits: Lichtschacht mit Wasserablauf 
min. freier Querschnitt 0,6m²

8  
bei Einbau in Lichtschacht:  1000 
bei Einbau über Erdgleiche:  1500, 
 über Wetterschutzgitter:  300

9 Mindestabstände für Servicezwecke
Wenn Abstände bis auf das Mindestmaß reduziert 
werden, muss man die Luftkanäle einkürzen. Dies hat eine 
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Aufstellungsplan V5

Legende: 819470
Alle Maße in mm.

V5 Version 5
OKF Oberkante Fertigfußboden
FA Fertigaußenfassade
LR Luftrichtung
BS Bedienseite
FWS Fertigwandstärke
KA Kondensatablauf
G Schnitt Einbau im Lichtschacht

Bezeichnung Maß

B2 Bei Fertigwandstärke 240 bis 320 355

Bei Fertigwandstärke 320 bis 400 275

1
2
3
4
5 Einbau über Erdgleiche

6 Einbau im Lichtschacht

7 Bauseits: Lichtschacht mit Wasserablauf 
min. freier Querschnitt 0,6m²

9 Mindestabstände für Servicezwecke
Wenn Abstände bis auf das Mindestmaß reduziert 
werden, muss man die Luftkanäle einkürzen. Dies hat eine 
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Aufstellungsplan V6

Legende: 819470
Alle Maße in mm.

V6 Version 6
OKF Oberkante Fertigfußboden
FA Fertigaußenfassade
LR Luftrichtung
BS Bedienseite
FWS Fertigwandstärke
KA Kondensatablauf
G Schnitt Einbau im Lichtschacht

Bezeichnung Maß
B2 Bei Fertigwandstärke 240 bis 320 355

Bei Fertigwandstärke 320 bis 400 275
1
2
3
4
5 Einbau über Erdgleiche

6 Einbau im Lichtschacht

7 Bauseits: Lichtschacht mit Wasserablauf 
min. freier Querschnitt 0,6m²

9 Mindestabstände für Servicezwecke
Wenn Abstände bis auf das Mindestmaß reduziert werden, 
muss man die Luftkanäle einkürzen. Dies hat eine erhebliche 
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Aufstellungsplan V7

Legende: 819470
Alle Maße in mm.

V7 Version 7
OKF Oberkante Fertigfußboden
FA Fertigaußenfassade
LR Luftrichtung
BS Bedienseite
FWS Fertigwandstärke
KA Kondensatablauf
G Schnitt Einbau im Lichtschacht

Bezeichnung Maß

B1 Bei Fertigwandstärke 240 bis 320 760

Bei Fertigwandstärke 320 bis 400 680

B2 Bei Fertigwandstärke 240 bis 320 730

Bei Fertigwandstärke 320 bis 400 650

1
2
5 Einbau über Erdgleiche

6 Einbau im Lichtschacht

7 Bauseits: Lichtschacht mit Wasserablauf 
min. freier Querschnitt 0,6m²

9 Mindestabstände für Servicezwecke
Wenn Abstände bis auf das Mindestmaß reduziert 
werden, muss man die Luftkanäle einkürzen. Dies hat eine 

Platzsparende Aufstellung
Bei der platzsparenden Aufstellung wird die Gerätezugäng-
lichkeit auf der Ausblasseite und damit der Installations- 
und Servicekomfort eingeschränkt. Für umfangreichere 
Servicearbeiten kann es erforderlich sein das Gerät auszu-
bauen. 
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Aufstellungsplan V8

Legende: 819470
Alle Maße in mm.

V8 Version 8
OKF Oberkante Fertigfußboden
FA Fertigaußenfassade
LR Luftrichtung
BS Bedienseite
FWS Fertigwandstärke
KA Kondensatablauf
G Schnitt Einbau im Lichtschacht

Bezeichnung Maß

B1 Bei Fertigwandstärke 240 bis 320 760

Bei Fertigwandstärke 320 bis 400 680

B2 Bei Fertigwandstärke 240 bis 320 730

Bei Fertigwandstärke 320 bis 400 650

1
2
5 Einbau über Erdgleiche

6 Einbau im Lichtschacht

7 Bauseits: Lichtschacht mit Wasserablauf 
min. freier Querschnitt 0,6m²

9 Mindestabstände für Servicezwecke
Wenn Abstände bis auf das Mindestmaß reduziert 
werden, muss man die Luftkanäle einkürzen. Dies hat eine 

Platzsparende Aufstellung
Bei der platzsparenden Aufstellung wird die Gerätezugäng-
lichkeit auf der Ausblasseite und damit der Installations- 
und Servicekomfort eingeschränkt. Für umfangreichere 
Servicearbeiten kann es erforderlich sein das Gerät auszu-
bauen. 
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