Klemmenplan

HT 1/HT 2 mit LW 71A — LW 180A
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Legende: DE831148

Bezeichnung Funktion

Al Reglerplatine; Achtung: I-max = 6A/230VAC

A2 Warmepumpe . .

A3 Unterverteilung Hausinstallation .

A4 Klemmen in Schaltkasten Hydraulik Station

A5 ZW2 Brauchwarmwasser oder Pufferspeicher . . .
3-pol. Leitungsschutzschalter Verdichter; Achtung: Rechtsdrehfeld ist zwingend erforderlich!
F11 Leitungsschutzschalter Steuerung

F13 Leitungsschutzschalter Zusatzheizung 1

F14 Leitungsschutzschalter Zusatzheizung 2 .

K14 ZW2 Schutz Elektro Heizstab Brauchwarmwasser oder Pufferspeicher
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Brauchwasser Umschaltventil; intern verdrahtet

Brauchwasserfiihler/thermostat; intern verdrahtet . ) )
Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Briicke wenn keine Sperrzeit
Pumpe Mischkreis 1 .

Heizkreisumwalzpumpe; intern verdrahtet

Lade/Entlade/KihImischer 1 auf

Lade/Entlade/KuhImischer 1 zu

Motorschutz; intern verdrahtet .

Uberwachung Fremdstromanode; intern verdrahtet

Zubehor: Raumfernversteller

Aussenfiihler

Fuhler Mischkreis 1

Externer Rucklauffihler

Ventilator; intern verdrahtet .

Klemmleisten auf Reglerplatine (siehe Aufkleber)

Stecker auf mmw_mi_mzsm (siehe >5_%_mcmﬂ~. ) . .
Klemmleiste in Schaltkasten Hydraulik Station; N/PE-Verteilung flr externe 230V Geréte
Verteilerdose in Warmepumpe; Einspeisung Leistung Verdichter

Verteilerdose in Warmepumpe; Einspeisung Leistung Zusatzheizung

Stecker am Schaltkasten Warmepumpe (Steuerleitung
|||||||||||||||||||||| Stecker am Schaltkasten Warmepumpe (Fuhlerleitung

Zirkulationspumpe

! Zusatzumwalzpumpe

technischen Daten entnehmen ZW2/SST Steuersignal zusatzlicher Warmeerzeuger2

Absicherung bitte den
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