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1 A propos de ce mode
d'emploi

Ce mode d'emploi fait partie de I'appareil.

» Lire attentivement le mode d'emploi avant toute
opération sur et avec l'appareil et respecter le
mode d'emploi, notamment les avertissements et
les consignes de sécurité, lors de toutes les opé-
rations.

» Conserver le mode d'emploi sur l'appareil et le
transmettre au nouveau propriétaire de l'appareil
en cas de cession.

» En cas de question et de doute, contacter le par-
tenaire local du fabricant ou le service technique.

» Respecter tous les autres documents applicables.

1.1 Validité

Ce mode demploi se rapporte uniquement a I'appareil
identifié sur la plaque signalétique (= « Plaque si-
gnalétique », page 7).

1.2 Autres documents applicables

Les documents suivants contiennent des informations
complémentaires au présent mode d'emploi :

e manuel d'étude, raccordement hydraulique
e mode d’'emploi de la pompe a chaleur

e mode d'emploi du régulateur du chauffage et de la
pompe a chaleur

e description rapide du régulateur de pompe a cha-
leur

e mode d'emploi de la platine confort (accessoire)

1.3 Symboles et désignations

Avertissements

Symbole Signification

Information relative a la sécurité.
Risque de dommages
corporels.

Information relative a la sécurité.
Risque de dommages
corporels.

Matiéres inflammables /
réfrigérant inflammable

Information relative a la sécurité.
& Risque de dommages
corporels.

Matiéres inflammables /
réfrigérant inflammable

P> B>

Symbole Signification
Information relative a la sécurité.

A Risque de dommages corporels.
Danger de mort di au courant
électrique.

DANGER Indique un risque direct pou-

vant conduire a de graves
blessures, voire a la mort.

AVERTISSEMENT | Indique une situation potentiel-

lement dangereuse pouvant
conduire a de graves bles-
sures, voire a la mort.

ATTENTION Indique une situation potentiel-
lement dangereuse pouvant
conduire a des blessures de
gravité moyenne ou légéres.

ATTENTION Indique une situation potentiel-

lement dangereuse pouvant
conduire a des dommages
matériels.

Symboles dans le document

Symbole

Signification

Informations destinées au person-
nel qualifié

Informations destinées aux opéra-
teurs

Condition préalable a toute activité

Instruction :
activités a réaliser par étapes

Instruction :

étape numérotée pour les activi-
tés a réaliser par étape. Respecter
l'ordre.

[Fo

Information complémentaire, p. ex.
conseil pour un travail plus facile,
information relative aux normes

Renvoi a une information supplé-
mentaire a un autre endroit du
mode d'emploi ou dans un autre do-
cument

Enumération

Protéger tous les raccords contre
les torsions
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1.4 Contact

Les adresses pour I'achat d'accessoires, pour le ser-
vice aprés-vente ou pour les questions relatives a l'ap-
pareil et a son mode d'emploi sont a tout moment dis-
ponibles sur Internet :

e Allemagne : www.alpha-innotec.de

e Union européenne : www.alpha-innotec.com

2 Seécurité

L'appareil peut uniguement étre utilisé en parfait état
de marche, de maniére conforme et dans le respect
des consignes de sécurité et des avertissements de
ce mode d'emploi.

2.1 Utilisation conforme

Cet appareil est congu pour un usage domestique et,
en combinaison avec un LWD ... A est exclusivement
destiné aux fonctions suivantes :

e Chauffage
e Préparation d'eau chaude sanitaire

» Dans le cadre de I'utilisation conforme, les condi-
tions d'utilisation (= « Caractéristiques tech-
niqgues / étendue de la livraison », page 20),
le mode d'emploi et les autres documents appli-
cables doivent étre respectés.

» Respecter les prescriptions locales lors de I'utili-
sation : lois, normes, directives

Toute autre utilisation de I'appareil est considérée
comme non conforme.

2.2 Qualification du personnel

Les modes d’emploi inclus dans la livraison s’adressent
a tous les utilisateurs du produit.

Lutilisation via le régulateur de chauffage et de pompe
a chaleur et les travaux sur le produit destinés aux
clients finaux/exploitants sont adaptés a toutes les
personnes en age de comprendre les opérations et
leurs conséquences et en age d'effectuer les opéra-
tions nécessaires.

Les enfants et les adultes qui n'ont pas d’expérience dans
la manipulation du produit et qui ne comprennent pas les
opérations nécessaires et leurs conséquences doivent
étre formés et, si besoin, surveillés par des personnes
familiarisées avec la manipulation du produit et respon-
sables de la sécurité.

Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.

Le produit ne doit étre ouvert que par du techniciens
qualifiés.

Toutes les instructions de ce mode d’emploi sont ex-
clusivement destinées aux techniciens qualifiés.

Seuls les techniciens qualifiés sont en mesure d’inter-
venir de maniére sdre et correcte sur 'appareil. Toute
intervention réalisée par du personnel non qualifié
risque d’entrainer des blessures mortelles et des dom-
mages matériels.

» S’assurer que le personnel connait les prescriptions
locales en vigueur, notamment pour travailler de ma-
niére slre et en ayant connaissance des dangers.

» S’assurer que le personnel est qualifié pour la
manipulation du réfrigérant inflammable.

e Les travaux sur le circuit frigorifique ne peuvent
étre effectués que par du personnel spécialisé
disposant des certificats de qualification corres-
pondants pour l'installation de systémes de rafrai-
chissement.

e Les travaux sur les systémes électriques et élec-
troniques ne peuvent étre effectués que par des
électriciens spécialisés.

e Les autres travaux sur linstallation peuvent uni-
quement étre effectués par des techniciens quali-
fies (chauffagistes, installateurs de sanitaires).

Durant la période de garantie commerciale et légale, les
travaux dentretien et de réparation doivent uniquement
étre effectués par du personnel agréé par le fabricant.

2.3 Equipements de protection
individuelle

Lors du transport et des travaux sur I'appareil, il existe
un risque de coupures dues aux arétes tranchantes.

» Porter des gants de protection résistant a la cou-
pure.

Le transport et les travaux sur I'appareil présentent un
risque de blessure aux pieds.

» Porter des chaussures de sécurité.

Lors de travaux sur des conduites de liquides, il existe
un risque de blessure des yeux en raison de fuites de
liquides.

» Porter des lunettes de protection.
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2.4 Risques résiduels

Danger de mort par électrocution

Les composants de l'appareil sont sous tension et
sont donc potentiellement mortels. Avant toute inter-
vention sur I'appareil :

» Mettre l'appareil hors tension.

» Protéger I'appareil contre une remise en marche
involontaire.

Prises de terre existantes a l'intérieur des boitiers ou
sur les plaques de montage ne doivent pas étre mo-
difiées. Si cela devait néanmoins s’avérer nécessaire
lors de travaux de réparation ou de montage :

» Rétablir les prises de terre dans leur état d’origine
apres 'achévement des travaux.

Blessure en raison de températures élevées

» Avant de travailler sur I'appareil, le laisser refroidir.

Instructions de sécurité et symboles
d’avertissement

» Respecter les instructions de sécurité et les sym-
boles d’avertissement figurant sur I'emballage ain-
si que sur et dans I'appareil.

2.5 Protection contre les dommages
mateériels

Intervention non conforme

Conditions pour une minimisation des dommages dus
aux dépbts calcaires et a la corrosion dans les instal-
lations de chauffage a eau chaude :

Planification et mise en service conformes
Installation fermée et protégée contre la corrosion
Maintien d'une pression suffisante

Utilisation deau complétement déminéralisée
(eau VE) ou deau conforme a la norme alle-
mande VDI 2035

e Maintenance et entretien réguliers

Si l'installation n'est pas congue, mise en service et
utilisée dans les conditions susmentionnées, cela
risque d'entrainer les dommages et les dysfonctionne-
ments suivants :

e Dysfonctionnement et panne des piéces et des
composants, par ex. pompes, vannes

e Fuites internes et externes, par ex. des échan-
geurs thermiques

e Diminution du diamétre et obturation de compo-
sants, par ex. échangeur thermique, conduites,
pompes

e Usure des matériaux

e Formation de bulles et de poches de gaz (cavita-
tion)

e Diminution de la transmission de chaleur, par ex.
formation de dépdts, et bruits liés a cette diminu-
tion, par ex. bruits d'ébullition, bruits d'écoulement

» Lors de tous les travaux sur et avec I'appareil, res-
pecter les informations de ce mode d'emploi.

Qualité inadaptée de I'eau de remplissage et
d'appoint dans le circuit de chauffage

Le rendement de l'installation et la longévité du géné-
rateur de chaleur et des composants du chauffage dé-
pendent principalement de la qualité de I'eau de chauf-
fage.

Si l'installation est remplie avec de I'eau potable non trai-
tée, le calcium et le magnésium se déposent sous
forme de tartre. Des dépbts calcaires se forment sur
les surfaces de transmission de chaleur du chauffage.
Le rendement baisse et les frais énergétiques augmen-
tent. Dans les cas extrémes, cela peut endommager les
échangeurs thermiques.

» Ne remplir 'installation qu'avec de I'eau de chauf-
fage totalement déminéralisée (eau VE) ou de
'eau conforme & la norme allemande VDI 2035
(fonctionnement de l'installation avec une faible
teneur en sels).

3 Fonctionnement et entretien

ﬁ REMARQUE
L'appareil est commandé a partir de I'organe
de commande du régulateur du chauffage et
de la pompe a chaleur (> Mode d'emploi
du régulateur de chauffage et de la pompe a
chaleur).

3.1 Utilisation responsable sur le plan
de l'énergie et de I'environnement

Les conditions générales pour l'utilisation économique
et écologique d'une installation de chauffage s'ap-
pliquent aussi a l'utilisation d’'une pompe a chaleur.
Les principales mesures sont :

e géviter une température d'admission inutilement
élevée

e ¢éviter une température de I'eau chaude sanitaire
inutilement élevée (respecter les prescriptions lo-
cales)

e ne pas basculer les fenétres (aération perma-
nente), mais les ouvrir brievement en grand (aé-
ration ponctuelle)

e veiller au bon réglage du régulateur
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3.2 Entretien

Frotter uniquement l'extérieur de I'appareil avec un
chiffon humide ou un chiffon imbibé d'un nettoyant
doux (produit vaisselle, nettoyant neutre). Ne pas uti-
liser de produits nettoyants agressifs, abrasifs, conte-
nant des acides ou du chlore.

4 Etendue de la livraison

Exemple de matériel fourni a la livraison

41

1 Appareil compact (préparateur d’eau chaude

sanitaire et ballon tampon, sans pompe a
chaleur)

Carton : module de sécurité, vannes a bille
de pompe, capteur de température extérieure,
pieds fournis

Carton : organe de commande du régulateur
de pompe a chaleur et de chauffage

Controler si la marchandise comporte des dom-
mages visibles.

Controler si la livraison est compléte.
Procéder a une réclamation immédiate en cas de
pi€ce manquante.

Accessoires

Pour cet appareil, les accessoires suivants sont dis-
ponibles auprés des partenaires locaux du fabricant :

Platine confort avec diverses fonctions supplémen-

taires

module de commande de piece pour piloter les
principales fonctionnalités dans la salle de séjour
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4.2 Composants de lI'appareil

1 Robinet d'arrét a boisseau sphérique avec
robinet de vidange

Vanne d'arrét a bille avec robinet de
remplissage et de vidange ")

3 Circulateur du circuit de chauffage (HUP)
4 Préparateur d’eau chaude sanitaire
5 Débitmeétre

8 Vanne de décharge
7

8

9

1

N

Appoint électrique derriére le déflecteur
Vanne directionnelle d’eau chaude sanitaire
Vanne de purge
0 Module de sécurité du circuit de chauffage

(isolé)”)

11 Robinet d‘arrét a boisseau sphérique eau de
chauffage entrée (retour) ”

12 Anode réactive

13 Robinet d‘arrét a boisseau sphérique eau de
chauffage sortie (départ)

14 Organe de commande ")

15 Coffret électrique

16 Vase d’expansion

17 Ballon tampon

18 Vidange du ballon tampon

19 Pieds fournis "

“) & installer sur le lieu d‘installation

Plaque signalétique

Une plaque signalétique est fixée a 'extérieur de I'ap-
pareil de l'usine.

La plaque signalétique contiennent les informations
suivantes en haut :

e Type d’appareil, numéro d’article
e Numéro de série

La plaque signalétique fournissent également les prin-
cipales caractéristiques techniques.

5 Stockage, transport et
installation

51 Stockage

» Stocker I'appareil a I'abri de :
o Humidité
o Gel

e Poussiére et saleté

5.2 Transport et déballage

Consignes pour un transport sr

Lappareil est lourd (= « Caractéristiques tech-
niques / étendue de la livraison », page 20). Risque
de blessures et de dommages matériels en cas de
chute ou de renversement de 'appareil.

Les raccords hydrauliques ne sont pas congus pour
supporter des contraintes mécaniques.

» Ne pas soulever ni transporter I'appareil au ni-
veau des raccords hydrauliques avant.

» Transporter I'appareil de préférence avec un cha-
riot élévateur, ou alternativement, avec un diable
ou le porter.

5.2.1 Transport avec un chariot
élévateur
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Déballage 3.

1. Retirer les films plastiques. Veiller a ne pas en- \
dommager I'appareil. O \

2. Eliminer le matériel de transport et d’emballage
de maniére écologique et conformément aux K
prescriptions locales. DX~

Si l'appareil est porté, il est recommandé de ne pas SR L F

encore retirer la palette en bois. )|

5.2.2 Aide au transport

Afin de faciliter le transport, I'ensemble du systeme hy- b U d IR

draulique (y compris le régulateur avec le coffret élec- ) 8
trique) peut étre dévissé a l'avant.

1, N
B (i
,77\' —

e

2. Deéconnecter le capteur d‘eau chaude sanitaire
(TBW) a l'intérieur du coffret électrique et retirer le
cable du capteur de son passe-cable dans le cof-
fret électrique.

Ouvrez et fermez du coffret électrique :
- « Ouvrir le couvercle latéral du coffret élec-
trique », page 13

Bornes pour le capteur d‘eau chaude sanitaire :
-> « Schémas des bornes », page 26
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ATTENTION

Lors de la dépose du systeme hydraulique, retirez le
cable du capteur d'eau chaude sanitaire par son passe-fil
dans la plaque de support et placez-le derriére la plaque
de support. Veillez a ne pas endommager le cable.

6. Remettre en place le systéme hydraulique et le
capot aprés avoir aligné I'appareil.

- « 5.3 Installation », page 9

5.2.3 Transport avec un diable

ATTENTION

Ne pas endommager les raccords hydrauliques a I'ar-
riere de l'appareil, le capot sur le systéeme hydraulique
ainsi que lisolation du réservoir d’'eau chaude sani-
taire et du ballon tampon.

5.2.4 Porter 'apparell

Pour faciliter le déplacement, I'on peut monter un rac-
cord en T avec deux raccords doubles sur la sortie
d’eau chaude sanitaire. Il est conseillé de démonter la
palette en bois seulement aprés le déplacement.

» Déplacer I'appareil avec 3 — 4 personnes vers le
lieu d’installation.

5.3 Installation
Lieu d'installation

ATTENTION
Installer I'appareil exclusivement a l'intérieur de bati-
ments.

La piéce d'installation doit étre au sec et a l'abri du gel.
Celle-ci doit satisfaire les prescriptions locales en vigueur.

- « Schémas d’installation », page 23 et « Sché-
mas cotés », page 22

1. Placer l'appareil sur un socle solide, stable et hori-
zontal, de préférence garantissant l'insonorisation.

2. Basculer I'appareil sur un c6té, lentement et avec
précaution.

3. Sécuriser l'appareil en position penchée pour qu'il
ne puisse pas rebasculer involontairement vers
sa position initiale.

4. Monter les pieds fournis sur les 3 pieds fournis
(®).

0 = L
\@

5. Rebasculer I'appareil lentement et avec précau-
tion vers sa position initiale.

6. Equilibrer les 3 pieds fournis.

7. Lorsque le systéme hydraulique a été démonté
pour faciliter le transport, celui-ci doit étre revis-
sé au réservoir !

71.
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ATTENTION

Lors du montage du systéme hydraulique, insérez le
cable du capteur d‘eau chaude sanitaire a travers son
passe-fil dans la plaque de support. Veillez a ne pas
endommager le cable.

7.2

7.3.

Faites passer le cable du capteur d‘eau chaude
sanitaire (TBW) par son passe-fil dans le coffret
électrique et connectez-le.

Ouvrez et fermez du coffret électrique :
« Ouvrir le couvercle latéral du coffret élec-
trique », page 13

Bornes pour le capteur d‘eau chaude sanitaire :
« Schémas des bornes », page 26

Si aucun autre travail hydraulique ou électrique
n'est effectué dans un premier temps, poser le ca-
pot sur le systéeme hydraulique.
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6 Montage du systéme
hydraulique

REMARQUE

La soupape de sécurité intégrée ou fournie
a une tolérance de plus / moins 10 % sur la
pres-sion de réponse. Si les prescriptions,
lois, normes ou directives locales exigent une
plage de tolérance plus restreinte, la sou-
pape de sécurité doit étre remplacée par le
client par une soupape de sécurité répondant
a ces exigences.

o

ATTENTION

Eviter les installations de chauffage ouvertes et / ou
non étanches a la diffusion d’'oxygéne.

Si cela n'est pas possible, il faut installer une sépara-
tion de systéme.

Selon le dimensionnement de I'échangeur de chaleur
et de la pompe de circulation supplémentaire néces-
saire, la séparation du systeme détériore l'efficacité
énergétique de l'installation.

ATTENTION
La saleté et les dépdts dans le systeme hydraulique
(existant) peuvent endommager la pompe a chaleur.

» Assurez-vous qu'un séparateur de boues air/ma-
gnétique est installé dans le circuit de chauffage.

» Rincez abondamment le systéme hydraulique
avant de raccorder la pompe a chaleur par voie
hydraulique.

ATTENTION
Endommagement des tubes en cuivre par une charge
non admissible !

» Protéger tous les raccords contre les torsions.

v' Les sections transversales et les longueurs des
tubes du circuit de chauffage ont des dimensions
suffisantes. Pour cela, tenir en compte impérati-
vement des conduites de raccordement entre la
pompe a chaleur et la tour hydraulique.

v" La mise sous pression des circulateurs dans le
circuit de chauffage permet d’assurer le débit mi-
nimal stipulé pour le type d’appareil (> « Com-
pression libre », page 21).

» Réaliser toutes les conduites de raccordement
hydrauliques sous forme de tuyauterie fixe et les
fixer au mur ou au plafond par un point fixe a une
distance maximale de 20 cm du centre du raccor-
dement de 'appareil concerné.

» Installer le purgeur dans le point le plus élevé du
circuit de chauffage.

» Retirer le capot a l'avant de la tour hydraulique
(= «5.2.2 Aide au transport », page 8).

6.1 Circuit de chauffage

Module de sécurité et robinets a boisseau

sphérique

1. Prenez le module de sécurité et les robinets a
boisseau sphérique d‘arrét dans le kit d‘acces-

soires et montez-les sur les raccords prévus. Utili-
sez les joints du kit d‘accessoires.

TR

2. Evacuer I'écoulement de sécurité de la vanne de
sécurité vers les égouts par I'intermédiaire d’un si-
phon en entonnoir conformément aux normes et
directives applicables.

Le raccordement de I'écoulement de sécurité est
absolument nécessaire.

Entrée et sortie de I'eau de chauffage
1. Etablir la connexion hydraulique avec I'appareil.

2. Etablir la connexion hydraulique avec le circuit de
chauffage.

- Position des connexions : « Schémas cotés »,
page 22
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6.2 Vase d’expansion

Le vase d’expansion pour le circuit de chauffage est in-
tégre.

Fondamentalement, il faut toujours vérifier si le vase
d’expansion est suffisamment dimensionné pour l'ins-
tallation. Le cas échéant, un vase d’expansion supplé-
mentaire doit étre installé par le client conformément
aux normes en vigueur.

ﬁ REMARQUE
La pression d’alimentation des vases d’ex-
pansion doit étre adaptée a l'installation (env.
0,5 bar sous la pression de remplissage de
l'installation) conformément aux normes en
vigueur (DIN EN 12828).

6.3 Raccordement hydraulique du
réservoir d'eau chaude sanitaire

Exécuter le raccordement du préparateur deau
chaude sanitaire selon les normes DIN 1988 et
DIN 4753, partie 1 (ou selon les normes et directives
correspondantes en vigueur sur lieu d’installation).

- Position des connexions : « Schémas cotés »,

page 22

Il est interdit de dépasser les surpressions de service
indiquées sur la plaque signalétique. Monter le cas
échéant un réducteur de pression.

Le capteur pour la préparation d'eau chaude sanitaire
est déja connectée au coffret électrique.

ATTENTION

La conductivité électrique de I'eau chaude sanitaire
doit étre >100 uS/cm et correspondre a la qualité exi-
gée pour l'eau potable.

7 Montage électrique

71 Effectuer les branchements
électriques

ATTENTION

Destruction du compresseur en cas de rotation dans
le mauvais sens (ne s‘applique qu’aux appareils avec
raccordement 400V).

» \Veiller a ce que le champ tournant soit dirigé vers la
droite pour la phase d’alimentation du compresseur.

Informations importantes concernant le
raccordement électrique

e Les prescriptions éventuelles de la compagnie
d’électricité locale s’appliquent aux raccorde-
ments électriques

e FEquiper Tlalimentation électrique de |la
pompe a chaleur et de la résistance élec-
trique d'un fusible tous pdles avec au moins
3mm décart entre les contacts (selon
CEI 60947-2)

e Tenir compte de l'intensité du courant de déclen-
chement (= « Caractéristiques techniques / éten-
due de la livraison », page 20)

e Respecter les prescriptions relatives a la compati-
bilité électromagnétique (directive CEM)

e Poser les cables d’alimentation électrique non
blindés et les cables blindés (cables bus) en res-

pectant une distance suffisante entre ces cables
(> 100 mm)

e Longueur maximale du cable : 30 m

- Pour plus de détails sur la rallonge de cable, repor-
tez-vous au mode d‘emploi de la pompe a chaleur

12 Sous réserve de modifications techniques | 83053800gFR | ait-deutschland GmbH



7.2

Raccordement électrique

Le raccordement électrique a lieu via le coffret élec-

triqu

e.

Chez le client, la tour hydraulique est raccordé selon
le schéma suivant :

P9

O©oO~NOOOPS,WN =

Wy .

Pompe a chaleur

Appoint compresseur

Cable de bus (blindé)

Tension de commande

Tour hydraulique Dual

Appoint électrique, ligne de charge
Tension de commande

Appoint compresseur

Distribution secondaire

Faites passer le cable de tension de commande
et les cébles de capteurs, la ligne de bus et la
cable d‘alimentation de la pompe a chaleur, le
cable pour le blocage EVU ainsi que les cébles
vers les appareils électriques externes a travers le
passe-fil a l'arriere de I'appareil () a l'intérieur de
I'appareil.

Faire passer les cables a travers le caniveau de
cables (@) jusqu’au coffret électrique.

Dénuder tous les autres cables avant de les in-
troduire dans le coffret électrique (dénudage de
chaque fil : 6 mm).

o

>
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Ouvrir le couvercle latéral (®) du coffret électrique.

Faites passer les cables dans les gaines de
cables du coffret électrique.

Procéder aux raccordements électriques confor-
mément au schéma des bornes.

« Schémas des bornes », page 26

Introduire tous les cables introduits dans le coffret
électrique dans les caniveaux de cables du coffret
électrique, les faire passer par les dispositifs de
soulagement de traction (@) et les visser dans les
soulagements de traction.

Faire sortir la fiche RJ45 pour I'organe de com-
mande et le cable de bus qui vient de la pompe
a chaleur des ouvertures (®) dans le couvercle
avant du coffret électrique.

ﬁ“ °u@

)

REMARQUE

Lorgane de commande du régulateur de chauf-
fage et de pompe a chaleur peut étre connec-
tée a un ordinateur ou a un réseau a l'aide d'un
cable réseau adapté afin de pouvoir comman-
der le régulateur de chauffage et de pompe a
chaleur a partir de l'ordinateur ou du réseau.

Si une telle connexion est souhaitée, faire
passer un cable réseau gainé (®, catégo-
rie 6, avec fiche RJ45) par le coffret élec-
trique et branchez-le sur la prise correspon-
dante sur 'organe de commande.

« Connexions sur l'organe de commande »,
page 15

13



REMARQUE 8 Montage de l'organe de

Lappoint électrique intégré est connecté par le commande
client au réseau de 6 kW. Il peut étre connecté

au connecteur Q a 4 kW = fonctionnement
bi-phasé, pour cela déconnecter Q5/6. Ou a
2 kW = fonctionnement monophasé, pour cela
déconnecter les bornes Q5/6 et Q5/4.

Equiper les cables déconnectés des bornes de
dominos de raccordement. Il faut déconnec-
ter des bornes seulement les phases mention-
nées ci-dessus (limiteur de température de sé-
curité).

o

9. Fermer le coffret électrique en refixant le cou-
vercle latéral.
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3.1.

3.2.

Effectuer les connexions des cables au bas de
I'organe de commande.

Connecteur (RS485) pour le raccordement
du unité de commande de la chambre
(accessoires)

Connecteur (RJ-45) pour le cable de réseau
Connecteur (RS485) pour le raccordement du
cable de bus de la pompe a chaleur
Connecteur (RJ-45) pour le raccordement du
cable Modbus avec le distributeur Modbus

Poussez le blindage du cable bus dénudé prove-
nant de la pompe a chaleur vers l‘arriére et dénu-
dez les fils individuels.

Retirer la fiche RS485 verte (®) en bas au ni-
veau de l‘'organe de commande et raccorder le
cable conformément au schéma des connexions,
ensuite, reconnecter la fiche a l'organe de com-
mande.

Affectation des brins :

Ry

2 LIN
3 GND

9

9.1

o

o

Ringage, remplissage et purge
Qualité de I'eau de chauffage

REMARQUE

La directive VDI 2035 « Prévention des dom-
mages dans les installations de préparation
d’eau chaude » contient notamment des in-
formations plus détaillées.

S’assurer que le pH de l'eau de chauffage se si-
tue entre 8,2 et 10, et entre 8,2 et 9 pour les maté-
riaux en aluminium.

Idéalement, le ph devrait se situer dans la plage
requise dés le remplissage. Au plus tard aprés 6
semaines, il doit s’étre ajusté a la plage requise.

S’assurer que la conductivité électrique est

<100 pS/cm.

REMARQUE

Si la qualité de I'eau requise ne se régle pas,
faire appel a une entreprise spécialisée dans
le traitement de I'eau de chauffage.

Ne remplir I'installation qu’avec de I'’eau de chauf-
fage totalement déminéralisée (eau VE) ou de
I'eau conforme a la norme allemande VDI 2035
(fonctionnement de [l'installation avec une faible
teneur en sels).

Avantages du fonctionnement avec une faible te-
neur en sels :

e Faible corrosion
e Pas de formation de tartre
e |déal pour les circuits de chauffage fermés

Tenez un journal d’ installation pour les systemes
des chauffages a eau chaude par l'eau de chauffage
dans lequel sont consignées les données de planifi-
cation pertinentes et la qualité de I'eau (VDI 2035).

9.2 Ringage et remplissage du

circuit de chargement de l'eau
de chauffage et de I'eau chaude
sanitaire

La conduite d'évacuation de la soupape de sécu-
rité est raccordée.

Veiller a ce que la pression de réponse de la sou-
pape de sécurité ne soit pas dépasseée.

ATTENTION
Rincez le circuit de chauffage uniquement dans son
sens d’écoulement.

Sous réserve de modifications techniques | 83053800gFR | ait-deutschland GmbH
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1.
2.

3.

4.

16

REMARQUE

Pour soutenir le processus de ringcage et de
purge, le programme de la ventilation du ré-
gulateur peut également étre utilisé. Grace
au programme de ventilation, il est possible
de commander des circulateurs individuelle-
ment ainsi que la vanne directionnelle. Le dé-
montage du moteur de la vanne n'est pas né-
cessaire.

Purger l'installation au point le plus élevé.

Ouvrir la vanne de purge d’air (®) au niveau de la
vanne directionnelle a 3 voies.

Retirer la tige arquée (@) a l'arriére du moteur de
la vanne (®) de la vanne directionnelle a 3 voies
vers le haut.

i 1

10

¢

Z—

)

Q

‘ \

Sortez prudemment le moteur de la vanne (®) en
avant de la vanne directionnelle a 3 voies (®).

5.

Tourner la broche au niveau de la vanne
directionnelle a 3 voies de maniére a ce que le coté
arrondi de la broche soit dirigé vers le repére A des
raccords de la vanne directionnelle a 3 voies.

©
=

Rincer durant env. 1 minute le circuit de charge
d’eau chaude sanitaire.

Tourner la broche de sorte que le c6té arrondi de
la broche soit dirigé vers le repére B des raccords
de la vanne directionnelle a 3 voies.

Rincer soigneusement le circuit de chauffage
jusqu’a ce que I'’écoulement d’air s’arréte.

Installer le moteur de la vanne (®) sur la vanne
directionnelle a 3 voies (@).

10. Insérer la tige arquée (@) a l'arriere du moteur de

la vanne (®).
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11. Veiller a ce que la tige arquée s’enclenche correc-
tement.

v" Le moteur de la vanne est correctement fixé a
la vanne directionnelle a 3 voies.

v' Les deux dents de la tige arquée se trouvent
sur le tenon.

v Les pointes de la tige arquée ne sont pas vi-
sibles sur plus de 2 mm environ.

12. Fermer la vanne de purge d’air (®) sur la vanne
directionnelle a 3 voies.

L)

9.3 Purge de la pompe de
recirculation
du circuit de chauffage

v' Le capot est retiré de la tour hydraulique Dual.

1. Placer un bac collecteur pour collecter le liquide
qui sort.

2. Dévisser la vis de purge (®) au centre de la
pompe de recirculation du circuit de chauffage.

Aﬁ -

3. Attendre jusqua ce que du liquide sorte en continu.

4. Revisser la vis de purge (®) au centre de la
pompe de recirculation du circuit de chauffage.

5. Eliminer le liquide collect¢é conformément aux
prescriptions locales.

9.4 Ringage, remplissage et purge
du préparateur d'eau chaude
sanitaire

ATTENTION

Avant de rincer et de remplir le préparateur d’eau
chaude sanitaire, il faut d’abord que la conduite de
décharge de la vanne de sécurité soit raccordée. La
pression de réponse de la soupape de sécurité ne doit
pas étre dépassée.

1. Ouvrir la vanne d'arrivée d'eau froide sanitaire
dans le préparateur d'eau chaude sanitaire.

2. Ouvrir les vannes d'eau chaude sanitaire au ni-
veau des prises d'eau.

3. Rincer le préparateur d'eau chaude sanitaire tant
que de l'air sort des vannes dans les prises d'eau.

4. Fermer les vannes d'eau chaude sanitaire dans
les prises d'eau.

10 Isoler les raccords
hydrauliques

Isoler les conduites hydrauliques conformément aux
prescriptions locales.

1. Ouvrir les dispositifs de fermeture.

2. Effectuer un test de pression et contrdler I'étan-
chéité.
Isoler la tuyauterie externe.

Isoler tous les raccords, la robinetterie et les
conduites.
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11 Vanne de décharge

=

REMARQUE

Les opérations dans cette section sont uni-
quement nécessaires en cas d’installation de
réservoirs en serie.

Les différentes étapes doivent étre exécutées
rapidement pour éviter que la température de
retour max. soit dépassée et que la pompe a
chaleur tombe en panne pour cause de pres-
sion trop élevée.

Le fait de tourner le bouton de réglage de la
soupape de décharge vers la droite augmente
la différence de température (écart). Le fait de
tourner le bouton vers la gauche réduit cet écart.

Linstallation est en mode chauffage (idéalement a froid).

1.

>

6.
7.

18

En cas de courbe de chauffage basse :
I'installation sur « chauffage forcé ».

Régler

- Mode d’emploi du régulateur du chauffage et
de la pompe a chaleur.

Fermer les soupapes vers le circuit de chauffage.

Veiller a ce que I'ensemble du débit volumétrique
passe par la soupape de décharge.

Lire la température d’admission et de retour sur le
régulateur du chauffage et de la pompe a chaleur.

- Mode d’emploi du régulateur du chauffage et
de la pompe a chaleur.

Tourner le bouton de réglage (®) de la soupape de
décharge (@) jusqua ce que I'écart entre la tempéra-

Température Paramétres
extérieure recommandés
-10 °C 4K
0°C 5K
10 °C 8 K
20 °C 9K
30 °C 10K

Ouvrir les soupapes vers le circuit de chauffage.

Remettre a zéro le régulateur du chauffage et de
la pompe a chaleur.

12

v

v

i

>

>

13

o

131

Mise en service

Lalimentation en eau du préparateur deau
chaude sanitaire est ouverte

Le préparateur d’eau chaude sanitaire est rempli.

REMARQUE

Si la pompe a chaleur est activée alors que
le ballon tampon est vide, 'organe de com-
mande indique un dysfonctionnement.

Mode d'emploi du régulateur du chauffage et de la
pompe a chaleur

Mode d'emploi de la pompe a chaleur

Maintenance

REMARQUE
Nous conseillons de conclure un contrat d‘en-
tretien avec votre chauffagiste.

Maintenance en fonction des
besoins

Les composants du circuit de chauffage (sou-
papes, vases dexpansion, pompes de recircu-
lation, filtre, collecteur d’impuretés) doivent étre
contrélés et, le cas échéant, nettoyés au moins
une fois par an par un personnel qualifié (chauf-
fagistes, frigoristes).

Vérifier régulierement le fonctionnement de la
vanne de sécurité du réservoir d'eau chaude sa-
nitaire (client).

Faire contréler 'anode de magnésium par le ser-
vice assistance technique pour la premiére fois au
bout de 2 ans puis régulierement et la faire rem-
placer si nécessaire.

Remplacer I'anode en cas de courant de protec-
tion inférieur a 0,3mA. Remonter le cable de mise
a la terre entre I'anode et le revétement du réser-
voir apres le remplacement de 'anode.

13.2 Maintenance annuelle

>

Le réservoir d’eau chaude sanitaire devrait étre
nettoyé une fois par an par un personnel qualifié
(chauffagistes ou frigoristes). Pour cela, il faut tout
d’abord le purger. Enlever ensuite la protection en
polystyréne expansé au niveau de l'ouverture de
service du cumulus. Dévisser le couvercle a bride
de l'ouverture de service.
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» Analysez la qualité de I'eau de chauffage. En cas
de différence par rapport aux prescriptions, pre-
nez immédiatement des mesures adaptées.

» Veérifier lencrassement de tous les filtres a tamis
installés et les nettoyer si nécessaire.

14 Pannes

» Lire la cause de la panne a l'aide du programme
de diagnostic du régulateur du chauffage et de la
pompe a chaleur.

» Consulter le partenaire local du fabricant ou le
service technique. Noter le message d'erreur et le
numéro de l'appareil.

14.1 Déverrouiller la sécurité
température

Une sécurité température est incorporée a I'appoint
électrique. En cas de défaillance de la pompe a cha-
leur ou de présence d’air dans linstallation :

» Vérifier si le bouton de réinitialisation (D) a été
déclenché au centre du limiteur de température
de sécurité (@, il est situé sous le couvercle).

» Si le bouton de réinitialisation (D) s’est déclen-
ché, appuyez a nouveau dessus a l'aide d'un pe-
tit tournevis (®).

» En cas de déclenchement répété du limiteur de
température de sécurité, contacter le partenaire
local du fabricant ou le service aprés-vente.

14.2 Débloquer manuellement
la pompe de circulation du
chauffage

Les pompes de circulation peuvent se bloquer en raison
de la présence de sédiments ou de périodes d‘arrét plus
longues. Ce blocage peut étre éliminé manuellement.

1. Dévisser le capot avant de I'appareil.

2. Dévisser la vis de purge (®) au centre de la
pompe de recirculation du circuit de chauffage.

3. Insérez un tournevis dans I‘ouverture et libé-
rez |‘arbre bloqué dans le sens de rotation de la
pompe de circulation.

Réinsérer et visser la vis de purge (®).

Visser le capot avant de I'appareil.

15 Démontage et élimination

15.1 Démontage

» Trier les composants en fonction des matériaux.

15.2 Elimination et recyclage

» Faire recycler ou éliminer les composantes des
appareils et le matériel d'emballage conformé-
ment aux prescriptions locales.

15.2.1 Batterie tampon

1. Sortir la batterie tampon de la platine du régu-
lateur du chauffage et de la pompe a chaleur a
I'aide d'un tournevis.

2. Eliminer la batterie tampon (type : CR2032,
lithium) conformément aux prescriptions locales.
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Caractéristiques techniques / étendue de la livraison

HTD

Désignation des appareils HTD
Accessoires selon modele de pompe a chaleur

LWD 50A - LWD 90A * aconsidérer 1 — ane pas considérer .
Nécessaire au fonctionnement *aconsidérer | — ane pas considérer .
Lieu d'installation

Intérieur 1 Extérieur * aconsidérer 1 — ane pas considérer ol —
Conformité

CE * aconsidérer 1 — a ne pas considérer .
Circuit de chauffage

Pompe de circuit de chauffage a efficience énergétique intégrée: * oui — non .
Compression libre circuit de chauffage Ap 1 Débit volumique bars 1 I/h 0,40 1 1600
Débit volumétrique : débit minimal 1 débit maximal I/h 900 1 2000
Surpression de service max. admissible bars 1 I/h 3
Température de service max. admise °C 70
Vase d'expansion : volume 1 pression d'alimentation | 1 bars 12 1 15
Volume cumulus | 62
Soupape a trois voies chauffage/eau chaude sanitaire intégrée: * oui — non .
Calcul de la quantité de chaleur intégrée: * oui — non .
Réservoir d'eau chaude sanitaire

Contenance nette | 180
Protection anticorrosion : anode de courant parasite | anode réactive en magnésium « a considérer 1 — a ne pas considérer — 1
Température d’'eau chaude sanitaire jusqua °C 62
Puissance de débit 38°C 1 45°C lors d'une prise de 10 I/min., température du réservoir 60°C (I 285 1230
Puissance de débit 38°C 145°C lors d'une prise de 10 I/min., température du réservoir 50°C** [ 215 1170
Surface de I'échangeur thermique pompe a chaleur m? 2,3
Surpression de service max. admissible bars 10

Caractéristiques générales de I'appareil

Dimensions du boitier (hauteur 1 largeur 1 profondeur) mm 1 mm | mm 1800 1 600 1 834
Poids total kg 150
Raccords Circuit de chauffage Rp 1"1G
Pompe a chaleur Rp 1"1G
Eau froide R1"AG
Eau chaude sanitaire R1"AG
Circulation R%"AG

Systéme électrique

Code de tension 1 fusible tous poles pompe a chaleur *) ..1A 3~/N/PE/400V/50Hz 1 C16
Code de tension 1 fusible tension de commande *) 1A 1~/N/PE/230V/50Hz 1 B16
Code de tension 1 fusible corps de chauffe électrique *) W TA 3~IN/PE/400V/50Hz 1 B10
Protection IP 20

Puissance résistance électrique 3 1 2 1 1phase 61412
Pompe de recirculation du circuit de chauffage : puissance max. absorbée 1 consommation de courant kW 1 A 0,07 1 0,31
Régulateur de chauffage et de pompe a chaleur compris dans la livraison : * oui — non .

Dispositifs de sécurité

Module de sécurité circuit de chauffage 1 Module de sécurité source de chaleur compris dans la livraison : * oui — non v —
Soupape de décharge intégrée: * oui — non .

Réglage usine (adapter a l'installation lors de la mise en service) bar 0,55
Acoustique

Niveau de pression acoustique dans champ libre/niveau de puissance acoustique dB(A) 1 dB(A) 29 143

*) respecter les prescriptions locales en vigueur **) Réglage par défaut 813309
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HTD Compression libre

0,8

07 | \ —Apmax
0,6 | AN

05 \

04 | N\

Ap (bar)
o
w

0,2

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 25 3,0
Vhw (m3/h)

Légende : FR812022

Vaw ‘ Débit volumétrique eau chaude

Apmax ‘ Compression libre maximale
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Schémas cotés HTD

A B E

226 83 291 % 639 .
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I Ry | N 0\@ = =

0 1y [y
97/ 180 323 ( 216
600 % 3° 22 3 20

0 © 0

Légende : FR819417a

Toutes les dimensions en mm.

Pos. | Désignation Dim.

A |Vue de face

B | Vue du coté depuis la gauche

E | Vue arriére

1 Module de sécurité

2  |Entrée eau chaude (retour) Rp 1" filetage intérieur

3 Sortie d'eau chaude (admission) Rp 1" filetage intérieur

4 Organe de commande

5 | Vidange, ballon tampon G %"

6 | Entrée d'eau chaude (venant de la pompe a chaleur) Rp 1" filetage intérieur

7 Sortie d'eau chaude (vers la pompe & chaleur) Rp 1" filetage intérieur

8 Eau chaude sanitaire R 1" filetage extérieur

9  |Circulation R %" filetage extérieur

10 |Eau froide R 1" filetage extérieur

11 | Passages pour cébles électriques/cables pour capteurs
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HTD Schémas d’installation

>100 >500

v
X
\//
v
X
N

/FS

‘ﬁﬂvs\//\ OKF

L% % B =

v
X
V4

% E\?‘“ ’ \\\//;\/
3 \ \ \

Légende : FR819418
Toutes les dimensions en mm.

Pos. |Désignation
FS  |Espace libre aux fins de service
OKF | Bord supérieur sol fini
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HTD

Schémas des bornes

1 2 3 5 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
||||||||||||||||||||||||||||| n_ e | - " — T .- _——n" ||||||n_ i
] Al 1 A2 ] xto T X9 il x8 | Al A
_ _
| | Ly i | | | |
| 4 [Pl
_ -X0 -X2 -X3 -X4 _ _ -X _ _ -X10 __ -X9 __ _ _ |
% _ | | |
| “lalo| |a alol<|8 «Jalslal-la I | | | _ | |
— = - - - 2|2 alz|a
| lolsls) (Slelz] 1zIERIZISIRIRIZIEE]  (ElEElElRE1EE=EEE | | [l __“:NNLL __ e ST 3T __ sls|el=[w]| | _ _
| Dl EEEERE L il LT P P | _
| A ! | PE |pl Lor | | | |
[ | | _ _
_ SEREEE L _ 1 _ _ _ _
A S T S S S [ SO [ U S I A _r |||||| . L R
I X8
NN X10
TR
B g
HUP FP1 ZUP BUP MIs  ZIP
: Air Eau Dual Légende: FR831179
: Désignation Fonctionnement
: A1 Platine de régulateur ; attention : I-max = 6A/230VAC
N N B A2 Organe de commande
S > o} A3 Unité extérieure
g [Ye} 0: A4 Eau chaude sanitaire ou ballon tampon
> = =3 A5 Distribution installation domestique R )
S 3 St F10 Disjoncteur de protection de circuit a 3 pble chauffage d'appoint 1 R o
3 Ny N isjoncteur de protection de circuit 3 pole compresseur, attention : champ tournant a droite impératif !
= Ay Ny F11 D 1 d tection d it 3 pol % ttent h t t & droit tif |
m| : isjoncteur de protection chauffage d’appoin
i i F12 Disjoncteur de protection chauffage d t
o a a: F13 Disjoncteur de protection commande
z z Zz: mK ZW2 Contacteur corps de chauffe ECS ou ballon tampon
™ ™ ™ ornes
i e -] m«m m_%c_ﬁmﬁmcﬂ _wom\,.\wa:m_ﬂ_gma_w:. ) ],
p ¢élestage ; fermé si validé ; pont si pas temps mo
5 5 s FP1 Circulateur mélangeur 1
_ : ﬂ_._,__u Circulateur mﬁmx:m@m » hi
: onnexion affichage --> extérieur machine L
| : MA1/MIS mv:<m:c6 meélangeur de charge/déecharge/rafraichissement
i MzZ1/MIS fermeture mélangeur de charge/décharge/rafraichissement
| 1| MOT Protect. moteur
| PEX Aucune fonction
RFV Option : régulateur a télécommande
| ! TA Sonde extérieur,
| : «m,_z mo:mm circuit Bm_m: ﬁmc: at
: onde eau sanitaire/thermosta
| : TRL Sonde de retour externe
|-F10 F11 F12 X0-X4 Bornier sur platine de régulateur (voir autocollant)
_ X8 Borne de raccordement dans |'armoire de commande pour puissance condensateur .
X9 Borne de raccordement dans I'armoire de commande : alimentation puissance chauffage d'appoint
| A5 Nm_w moﬁ:__m_‘ Qmw,mmmqao:m de commande ; distribution N/PE pour appareils 230V externes
[ - - S ouclage Pal
ZIP Bouclage ECS
i i Sristi i ZWA1 Signal de commande chauffage d'appoint 1 ; raccordement interne
Fusible, veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques SW2/SST Signal de commande chauffage d'appoint 2
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Slectrique 1/2

4

ema e

Sch

HTD

1 2 3 W y 5 | 6 7 8
K11
-X11 0700
T
| |
_ |Om —|efin |
. 284\ \- _
_ N |©O M
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
1
_ | PE |
_ _
] _ 6 4 |2
|
[ S s !
_ -£22
ZW1
——— e ] S — |_
1
.......................................................................................................................... I O O T U _
3N/PEJ400V/50Hz 3~N/PEJ400V/50Hz _ —
1}2}3}4 }PE ”HuNHw _vm
ERagE i
Légende: FR 817388b L2 Mmz PE 12V/HIN/GND
Elements Fonctionnement LIN

3~N/PE/400V/50Hz X8
3~N/PE/400V/50Hz X9

E22 ZW1
K11

Q5
Conduite

LIN
X8

Chauffage d'appoint
Piece de commande

Contacteur chauffage d'appoint

Raccord de I'appareil

LIN-Bus

Alimentation puissance compresseur ; champ tournant a droite impératif !
Alimentation chauffage d'appoint

Alimentation Puissance Compresseur --> vers |'unité extérieure
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HTD

Schéma électrique 2/2

1 2 'E 4 A | 4 v 5 6 _ 7 [ 8
KO| e L. BE 8 28 i 8 xsl & |12 83
|XO oo w |XO oo |XN o) o) |Xw o) |xw o |Xw o) |XN_. \VERV |Xm \V RV} |Xm J |Xm o O
]
“
-F6 ~|, -K6 & = -
- -STB_ ~ e =
_ 1 N el Ko7
_ = ~ 3
]
_ R9 R5 R4
i 1 e
_ |Om mu Y1 _9 sw_|gr
_ wi g BUP TBW VL TRL
I
I
N S E—
_| _ -M5 [brorpE b
-X10 [=1=1w HUP bl
_ & bk~
]
B 13 ' =5
ﬁ L —
L
L N PE
-X10
EVU
Légende: FR 817388b
Elements Fonctionnement
EVU Pressostat fin de dégivrage
F6 ASD Capteur de débit
K6 Relais auxiliaire eau chaude sanitaire
K10 Platine de régulateur ; attention : I-max = 6,3A/230VAC
K12 Platine confort
M5 HUP Pompe de chauffage a efficience énergétique
Q5 ZW1 Contacteur chauffage d'appoint
R4 TRL Sonde retour
R5 TVL Sonde aller
R9 TBW Sonde eau chaude sanitaire
STB Limiteur de température de sécurité Chauffage d'appoint
X10 Bornier d'alimentation dans coffret électrique Module hydraulique ; distribution N/PE pour appareils 230V externe --> vers l'unité extérie
Y1 BUP Vanne d'inversion eau chaude sanitaire
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